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iLoghoek

il iLogboek app downloaden

-’Z\. DiiP iLogboek app downloaden uit de App Store.
App Store Met de iLogboek app registreert u uw legionella
beheerstaak.
10:03 % o T -
ST e B Annuieer Met de iLogboek app werkt u offline. Hiervoor moeten
wel de benodigde tappuntenlijsten naar de app worden
D"PiLOgboek gedomn“oad.
Zakelijk Q>

iLogboek® ok ok kA

De link naar De tool naar De tool naar
beheer registreren
beheer
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iLogboek

16:329 o T @)

Logboek app versie 2.1.0 (66) « BELANGRIJK: Bij een update, eerst oude tappuntenlijst verzenden

en dan de app verwijderen.
« Voordat u de app opent, eerst de tappuntenlijst(en) uit iLogboek

downloaden naar de app.

IAI « Login met de initialen die duidelijk maken wie de inspectie heeft

Lal1H

iLogbhoek

uitgevoerd. Ook kan als inlog een projecthummer worden

gebruikt.

Scan pas met camera

« De iLogboek app werkt op het besturingssysteem iOs.
QWERTYU I OFP g PP P gssy

ASDEGH JK LI De DiiP iLogboek app is een offline tool. Via internet verzend u de

afgeronde tappuntenlijsten naar iLogboek.
4 Z XCVBNM K

123 g spatie ga
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Download tappuntenlijst

-

~

101157 = - Na inloggen kies
locatie
AA @ diipbmis.nl e | g
( Selecteer 3 iLogboek app versie 2.1.0 (66)
= | legionellalogboek |
( N\
Selecteer
tappuntenlijst Start app
( % N\ A
Selecteer looplijst d | | p
| J
iLogboek
(" N\
Selecteer Download Scan pas met camera
\. J
- % QWERTYU I OP
e mRp Volg de download [ ®™» | |~
iLogboek www.diip.n stappen ASDFEFGHJKL
Login; — o
- Gebruikersnaam 4 N
Open met kopieer i i i E l E ﬁ M _®
- Wachtwoord :
naar iLogboek
123 0 spatie ga
i D |( : T D
K : gelezen in de App 3 /
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http://www.diip.nl/

Legionella app instellen

die. @

DiiP iLogboek Instellingen

09:314 ol T @
Instellingen
4% Burgernet >
€ Chrome >
% Collect >
. Connect »
4 Connect >
Connected >
Continue on PC >
De Telegraaf >
® bigiD >
die  DiiP iLogboek >
€23 biviD >
& Drive >

09:43 9 w5 @m

{Instellingen  DiiP iLogboek

DIIP ILOGBOEK-INSTELLINGEN

Versie 2.1.0(66)
TEMPERATUURMETING

Temperatuurcorrectie 0.0 >
Minimum warm temp 60 >
Maximum koud temp 25 >
Gebruikte thermometer iCelsius >

Meting automatisch stoppen

Spoeltijd instelling 20 seconden >

Meting hervatten

. 15 minuten >
binnen

Kalibratie correctie
Kritische ondergrens

Kritische bovengrens

Selecteer meter

Vervolg meting
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Legionella temperatuur meting (1)

10:04 v

< Safari

{ Uitloggen iLogboek app

Formulier / controlelijst

Legionella

Spoelen en meten

4298 - W13 - DiiP vestiging 2 - Hoorn
09-04-2020 10:04:09

Afgeronde looplijsten worden
na de opdracht afronden in de
verzendlijst geplaats.
Verzending naar iLogboek bij
internet en opdracht.

Verzendlijst

11:36 7

{ Terug W13

Warm: geen meting
Koud: geen meting
Geen afwijking

Geen maatregel

Looplijst Resterend

Scan een object om te beginnen

I = 20 BN@ °/

) q—

Selecteer foto van object

Rest objecten per verdieping

Maak foto van object

Bekijk afbeeldingen

Verborgen objecten

Looplijst afronden

Na scannen barcode wordt automatisch de

temperatuur meetactie getoond.

Temperatuur meting registreert:

Start | Laagste | Piek | Eind (temperatuur)

Pagina 6

- iLogboek app - Vooruitdenken is duurzaam ontzorgen

Handleiding Versie 2.1.0(66)



diip

iLogboek
13:1294 wl - @ 13:1294 wl o @ 13:30 7 wl - @
{ Terug w13 Q ﬁ Zoek ) < Terug W13
163909 - allergologie 1 Barcod 199180
arcode
Tappunt - OF - OF2 073 1 Kenmerk
199172 - allergologie 1 Type Tappunt
Tappunt - OF - OF2 082 1 Type
. Subtype K
199173 - allergologie 1 Verdieping Via swipen
Tappunt - OF - OF2 j02 1 e Merk Werkkast bewerken van
199174 - allergologie 1 : k -
ing OF ~ ELIEEY verdieping of
Tappunt - OF - OF2 106 1 Annuleer / Weergeef alles
199175 - kinderpoli 10Ul 71 — KINAArNAI Ruimte nummer OF6 022 ruimte naam.
Tappunt - OF - OF2 115 gwer tyuiop Ruimte functie
199176 - kinderpoli | | — o
Tappunt - OF - OF2 121 asdfghjk |
199177 - kinderpoli | ... o Info velden te
Tappunt _ OF - OF2 124 ﬁ E i E X E E T g 01 Hoogste prioriteit bewerken via
123 O spatie return 204 o Ci) scrollen of
invoeren.

Selecteer pagina Info pagina
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il Legionella temperatuur meting (2)

iLogboek

{ Terug Temperatuurmeting h

Temperatuur Spoeltijd

25,7°C 00:00

Barcode: 259467

Type meting: Warm (min 60°C)
Gemeten temperatuur: geen meting
Spoeltijd meting: geen meting
Meting automatisch stoppen

Reset

P125 04190115 verbonden (100%)

Start meting
-

Hervat meting

Meetscherm

Start en stop meting

Meerdere metingen gelijktijdig uitvoeren.

Meetscherm

Scan Barcode 1 ——»
wordt geopend

Start meting —— Klikop terug —

L Meetscherm . .
Scan Barcode 2 —> wordt geopend —>» Start meting — Klik op terug

Meetscherm

“» Scan Barcode 3 —»
wordt geopend

Start meting — Klik op terug —

-
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